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ABSTRAK 
Telah banyak dilakukan studi mengenai fenomena inrush 
current. Inrush current merupakan fenomena yang terjadi pada saat 
transformator pertama kali diberikan sumber tegangan. Inrush current 
dapat dianalisa menggunakan kurva magnetisasi pada inti transformator. 
Pada studi ini, dilakukan simulasi menggunakan perangkat lunak untuk 
mengetahui pengaruh cara pemotongan inti transformator terhadap 
kurva magnetisasi. Sedangkan perhitungan matematis dilakukan untuk 
mendapatkan nilai puncak dari inrush current. 
Kata Kunci: Cara pemotongan, inrush current, inti transformator, kurva 
magnetisasi. 
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Inrush current phenomenon has been studied in many study. 
Inrush current is a phenomenon when voltage source applied in 
transformer for first time. Inrush current can be analyzed with 
magnetization curve in transformer-core. In this study, a software had 
been used to simulate how cutting effect of transformer-core against 
magnetization curve. While mathematics calculation has been did to get 
peak value of inrush current. 
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1.1 Latar belakang  
 Pada sistem tenaga listrik, transformator merupakan komponen 
yang sangat penting. Transformator merupakan peralatan yang dapat 
menaikkan dan menurunkan level tegangan. Secara sederhana, 
transformator terdiri dari kumparan primer, kumparan sekunder dan inti 
transformator. 
Prinsip kerjanya dari transformator adalah tegangan arus bolak-
balik pada belitan primer, menghasilkan arus listrik bolak-balik pada 
belitan primer. Arus tersebut menghasilkan fluks magnetik bolak-balik 
pada inti berbahan magnetik. Fluks magnetik bolak-balik menginduksi 
tegangan pada setiap belitan sekunder. 
Ada beberapa jenis fenomena yang perlu diperhatikan pada 
transformator, salah satunya adalah inrush current. Fenomena inrush 
current di transformator telah diketahui sejak lama, dan telah didiskusikan 
di beberapa studi [1]-[6]. Fenomena magnetisasi inrush current di 
transformator pada saat energization menjadi masalah dalam desain dan 
performa dari proteksi rele differensial yang digunakan di transmisi 
sistem tenaga dan sistem distribusi. Kondisi tunak arus magnetisasi pada 
transformator mungkin hanya 1-2% dari arus rating, tapi itu bisa 
mencapai 10-20 kali arus rating ketika transformator dihubungkan dengan 
sumber tegangan [7]. Hal tersebut memerlukan koordinasi pengaman 
yang harus memperhatikan nilai inrush current. Fenomena inrush current 
dapat dianalisa dengan melihat kurva B-H pada inti besi transformator [8]. 
Kondisi tunak dan transien gelombang elektromagnetik pada operasi 
transformator 3 fasa sangat berbeda dari transformator 1 fasa dikarenakan 
interaksi fluks pada banyak lengan dan struktur inti yang tidak simetris 
[9]. Besarnya saturasi magnet juga dipengaruhi oleh jarak sela udara pada 
bagian-bagian inti transformator dan penyambungan antar lapisan inti 
transformator [14]. 
Masalah yang dibahas dalam studi ini adalah bagaimana 
pengaruh cara pemotongan inti transformator terhadap kurva magnetisasi 
dan inrush current. Untuk melihat hal tersebut, menggunakan bantuan 
perangkat lunak. Perangkat lunak tersebut menggunakan metode Finite-
Element Method atau Finite-Element Analysis. Masalah dalam studi ini 
dibatasi pada cara pemotongan inti transformator. 
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Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh cara pemotongan inti transformator terhadap 
kurva magnetisasi dan inrush current. 
Metode penelitian yang akan dilakukan dalam studi ini, yang 
pertama adalah studi literatur dan pengumpulan data mengenai cara 
pemotongan inti transformator. Langkah selanjutnya adalah menentukan 
parameter-parameter yang akan digunakan untuk simulasi dan evaluasi. 
Parameter-parameter simulasi dalam studi ini, antara lain: ukuran dari inti 
transformator, cara pemotongan inti transformator, tegangan yang 
diberikan pada belitan primer, arus belitan primer, dan jumlah lilitan. 
Setelah melakukan studi literatur dan menentukan parameter-parameter 
tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan pemodelan inti 
transformator dan disimulasikan dengan menggunakan perangkat lunak. 
Simulasi dilakukan untuk mendapatkan kurva magnetisasi. Sedangkan 
untuk mendapatkan nilai puncak dari inrush current dengan 
menggunakan perhitungan matematis [12]. Langkah yang terakhir yaitu 
menentukan kesimpulan serta evaluasi dari hasil yang diperoleh. 
 
1.2 Sistematika Penulisan 
 Pada bab satu dibahas tentang latar belakang, permasalahan, 
tujuan, metode, sistematika, dan relevansi dari penulisan. 
Selanjutnya pada bab dua dibahas tentang teori transformator 
yang digunakan dalam pengerjaan studi ini. 
Pada bab tiga dibahas tentang pemodelan transformator 
menggunakan Finite-Element Method, untuk mengetahui besarnya kurva 
magnetisasi dan inrush current. 
Selanjutnya pada bab empat dibahas tentang simulasi dan analisa 
data dari pengaruh cara pemotongan inti transformator terhadap kurva 
magnetisasi dan inrush current. Penerapan dari metode Finite-Element 
Method.  
Pada bab lima dibahas tentang kesimpulan dari studi yang 






2.1 Pengertian Transformator 
Transformator merupakan komponen yang sangat penting dalam 
sistem kelistrikan, secara umum trafo digunakan untuk menaikkan dan 
menurunkan tegangan. 
Transformator terdiri dari tiga bagian utama, yaitu kumparan 
primer, kumparan sekunder, dan inti besi transformator. 
Prinsip kerja transformator adalah tegangan bolak-balik 
diberikan melalui kumparan primer. Kemudian akan mengalir arus bolak-
balik pada masing-masing putaran kumparan. Arus bolak-balik tersebut 
akan menghasilkan fluks bolak-balik pada inti magnetik. Fluks tersebut 
mengalir pada inti transfomator dan menginduksikan gaya gerak listrik 
(GGL) pada kumparan sekunder. 
 
2.2 Konstruksi Transformator 
Pada dasarnya ada dua jenis transformator yang umum 
digunakan, yaitu tipe core dan tipe shell.  
Pada transformator tipe core, kumparan primer dan kumparan 
sekunder berada pada sisi lengan transformator yang berbeda. Dapat 
dilihat pada Gambar 2.1. Pada transformator tipe shell, kumparan primer 
dan kumparan sekunder berada pada sisi lengan transformator yang sama. 




































 Gambar 2.3 Transformator ideal tanpa beban 
 
2.3 Transformator Ideal 
Sebuah transformator dapat dikatakan sebuah transformator 
ideal apabila pada transformator tersebut tidak ada rugi-rugi dan tidak ada 
fluks bocor. 
Besarnya gaya gerak listrik pada kumparan primer dipengaruhi 
oleh banyaknya jumlah belitan dan fluks yang berubah terhadap waktu. 
Dapat ditulis sebagai berikut 





 GGL yang terinduksi pada kumparan sekunder adalah 




Apabila polaritas diabaikan, dan diasumsikan e1 dan e2 sama 
















Dari rumus di atas dapat kita simpulkan bahwa: 
a) Apabila N1 > N2, maka transformator tersebut menjadi step-
down transformer. 
b) Apabila N1 < N2, maka transformator tersebut menjadi step-
up transformer. 
Arus eksitasi pada transformator adalah 





2.4 Transformator Tidak Ideal 
Walaupun kecil, setiap belitan pada transformator memiliki nilai 
hambatan. Hal tersebut menyebabkan transformator dapat menghasilkan 
fluks bocor. Fluks bocor merupakan fluks yang melalui udara di sekitar 
belitan. Fluks bocor yang dihasilkan oleh kumparan primer dan kumparan 
sekunder dapat menyebabkan adanya mutual flux. Fluks tersebut tidak 
mengalir di udara, melainkan mengalir pada inti transformator.  
 
2.5 Transformator Tiga Fasa 
Transformator tiga fasa dapat terdiri dari tiga buah transformator 
1 fasa atau 1 buah transformator tiga fasa.  
Transformator tiga fasa juga terdiri dari tipe core dan tipe shell.  
Belitan pada transformator tiga fasa dapat dihubungkan dengan 
koneksi wye (Y) dan delta (∆). Sehingga koneksi antara kumparan primer 
dan kumparan sekunder akan didapatkan empat kombinasi, yaitu: 
Koneksi Y-∆; Koneksi Y-Y; Koneksi ∆-Y; Koneksi ∆-∆. 
Pada transformator tiga fasa, antar belitannya memiliki beda fasa 

























Permodelan Transformator Menggunakan 
Finite-Element Method 
 
3.1 Spesifikasi Transformator Tiga Fasa 
Simulasi transformator tiga fasa menggunakan perangkat lunak. 
Ada dua bentuk yang berbeda, yaitu inti transformator dengan cara potong 
A dan inti transformator dengan cara potong B. Kedua inti transformator 
tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu slitter 1 dan slitter 2. Inti 
transformator dengan cara potong A terdiri dari tiga komponen, yaitu 
yoke, leg dan center. Sedangkan inti transformator dengan cara potong B 
terdiri dari dua komponen, yaitu bentuk E dan bentuk I.  
Kedua inti tersebut memiliki beberapa parameter yang sama, 
antara lain jumlah belitan, besarnya arus dan tegangan yang terukur pada 
masing-masing kumparan. 
 
 Tabel 3.1 Spesifikasi transformator 
Fasa 3 Fasa 
Daya Pada Trafo 100 KVA 
Tegangan Primer 20.000 V 
Tegangan Sekunder 400 V 
Hubungan Belitan ∆ / Y 
Jumlah Belitan Primer 4763 
Jumlah Belitan Sekunder 50 
Frekuensi 50 Hz 
Dimensi slitter 1 (616 x 545) cm2 






















       Gambar 3.1 Bentuk Inti Transformator Dengan Cara Potong A 
 
 Tabel 3.2 Ukuran Inti Transformator Dengan Cara 
Potong A 
 Slitter 1 Slitter 2 
A 616 cm 586 cm 
B 545 cm 485 cm 
C 325 cm 325 cm 
D 143 cm 173 cm 





Gambar 3.2 Komponen-Komponen Inti Transformator    
Dengan Cara Potong A 
 




























Tabel 3.3 Ukuran Inti Transformator Dengan Cara Potong B 
 Slitter 1 Slitter 2 
Bentuk E Bentuk I Bentuk E Bentuk I 
A 110 cm 110 cm 80 cm 80 cm 
B 616 cm 616 cm 586 cm 586 cm 
C 143 cm - 173 cm - 












Gambar 3.5 Tampak Atas Dari Inti Transformator Dengan Cara Potong A 
 
 
Gambar 3.6 Tampak Samping Dari Inti Transformator Dengan Cara 
Potong A 
 
3.2 Bentuk Transformator dalam Finite-Element Method 
(FEM) 
Finite-Element Method merupakan sebuah metode penyelesaian 
bilangan kontinyu pada komputer. Hal tersebut disebabkan komputer 
tidak dapat menyelesaikan persamaan pada bilangan kontinyu secara 
langsung. Sehingga suatu volume dibagi ke dalam bentuk volume element 
/ mesh dalam jumlah yang banyak. Untuk mendapatkan sebuah kesatuan 
persamaan linear dalam jumlah besar yang dapat ditangani oleh komputer. 
Karena volume memiliki ukuran yang terbatas, maka disebut finite 
element method. Ada beberapa macam bentuk mesh yang sering 
digunakan. Salah satunya adalah tetrahedron. Tetrahedron mesh 
merupakan sebuah bentuk tiga dimensi yang terdiri dari empat buah 






Gambar 3.7 Mesh yang disusun oleh tetrahedron [13]. 
  
3.3 Medan Magnet Pada Transformator 
Fluks magnet dapat dianalogikan dengan arus pada rangkaian 
tertutup. Karena fluks magnet membentuk jalur yang terhubung. Arus 
dapat melalui rangkaian konduksinya tanpa mengalami kebocoran. 
Sedangkan fluks magnet tidak sepenuhnya dapat mengikuti jalur yang 
diberikan oleh bahan magnet. Apabila permeability dari bahan magnetik 
tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bahan disekitarnya, maka 
sebagian besar fluks magnet akan mengikuti bahan magnet tersebut.  
Jika kumparan mempunyai N putaran dan dilalui arus I, 
magnetomotive force (mmf) adalah NI. Maka, 
 




Jika intensitas medan magnet seragam dengan bahan magnet, maka: 




Dimana l adalah panjang jalur magnet. 
Kerapatan medan magnet pada bahan magnet adalah 
 𝑩 =  𝜇 𝑯 (3.3) 






Fluks pada bahan magnet adalah  




3.4 Inrush Current Pada Transformator 
Inrush Current merupakan proses energize pada transformator 
saat pertama kali digunakan. Sehingga inrush current dapat dianalisa 
dengan menggunakan kurva magnetisasi pada saat keadaan tanpa beban. 
Untuk mendesain sistem proteksi, besarnya nilai maksimal inrush current 
merupakan sebuah faktor penting. Maka nilai puncak dari inrush current 
dapat dilihat sesuai persamaan [12], yaitu: 
 








Vm = Tegangan maksimum yang terpasang  
L = Induktansi pada transformator 
R = Resistansi pada transformator 
BN = Kerapatan fluks pada saat melaju normal 
BR = Kerapatan fluks sisa 
























Simulasi dan Analisa 
 
4.1 Distribusi Kerapatan Fluks Magnet dan Intensitas 
Medan Magnet 
Simulasi menggunakan jenis material St-37. Material St-37 
memiliki nilai rho sebesar 7850 kg/m3. Simulasi dilakukan untuk 
mendapatkan kurva magnetisasi. Nilai B pada kurva magnetisasi 
digunakan untuk mengetahui besarnya magnetomotiveforce yang melalui 
inti transformator. Sehingga semakin besar nilai B, maka semakin besar 
pula magnetomotiveforce yang melalui inti transformator tersebut. 
 
4.1.1 Distribusi Kerapatan Fluks Magnet (B) 
 





 Gambar 4.2 Distribusi Kerapatan Fluks Magnet Pada Fasa 60. 
 
 
 Gambar 4.3 Distribusi Kerapatan Fluks Magnet Pada Fasa 120. 
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Jika dilihat pada Gambar 4.1, distribusi kerapatan fluks magnet 
dengan nilai terbesar, terlihat mengalir dari bagian leg kiri menuju ke 
bagian yoke atas. Kemudian menuju ke center. 
Jika dilihat pada Gambar 4.2, distribusi kerapatan fluks magnet 
dengan nilai terbesar, terlihat mengalir dari bagian leg kanan menuju 
bagian yoke bawah. Kemudian mengalir menuju ke center. 
Jika dilihat pada Gambar 4.3, distribusi kerapatan fluks magnet 
dengan nilai terbesar, terlihat mengalir dari bagian center menuju ke 
bagian yoke atas. Kemudian mengalir menuju ke bagian leg kanan. 
Pada Fasa 180, distribusi kerapatan fluks magnet dengan nilai 
terbesar mengalir dari bagian leg kiri menuju ke bagian yoke bawah. 
Kemudian mengalir menuju ke bagian center. 
Pada Fasa 240, distribusi kerapatan fluks magnet dengan nilai 
terbesar mengalir dari bagian leg kanan menuju ke bagian yoke atas. 
Kemudian mengalir menuju ke bagian yoke atas. 
Pada Fasa 300, distribusi kerapatan fluks magnet dengan nilai 
terbesar mengalir dari bagian center menuju ke bagian yoke bawah. 
Kemudian mengalir menuju ke bagian leg kanan. 
 
4.1.2 Distribusi Intesitas Medan Magnet (H) 
Distribusi Intensitas Medan Magnet Pada Fasa 0. Distribusi 
intensitas medan magnet dengan nilai terbesar, mengalir dari bagian leg 
kiri menuju ke bagian yoke bagian atas. Kemudian mengalir menuju ke 
bagian center. 
Distribusi Intensitas Medan Magnet Pada Fasa 60. Distribusi 
intensitas medan magnet dengan nilai terbesar, mengalir dari bagian leg 
kanan menuju ke bagian yoke bawah. Kemudian mengalir menuju ke 
bagian center. 
Distribusi Intensitas Medan Magnet Pada Fasa 120. Distribusi 
intensitas medan magnet dengan nilai terbesar, mengalir dari bagian 
center menuju ke bagian yoke atas. Kemudian mengalir ke bagian leg kiri 
dan leg kanan. 
Distribusi Intensitas Medan Magnet Pada Fasa 180. Distribusi 
intensitas medan magnet dengan nilai terbesar, mengalir dari bagian leg 
kiri menuju ke bagian yoke bawah. Kemudian mengalir menuju ke bagian 
center. 
Distribusi Intensitas Medan Magnet Pada Fasa 240. Distribusi 
intensitas medan magnet dengan nilai terbesar, mengalir dari bagian leg 
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kanan menuju ke bagian yoke atas. Kemudian mengalir menuju ke bagian 
center. 
Distribusi Intensitas Medan Magnet Pada Fasa 300. Distribusi 
intensitas medan magnet dengan nilai terbesar, mengalir dari bagian 
center menuju ke bagian yoke bawah. Kemudian mengalir menuju ke 
bagian leg kiri dan bagian leg kanan. 
 
4.2 Perbandingan Kurva Magnetisasi Antar Bentuk Inti 
Transformator 
Ada beberapa titik yang diamati, antara lain A (-198; 162.5; 
37.5), B (-253; 217.5; 37.5), C (-308; 272.5; 37.5), D (0.0; 162.5; 37.5), 
E (40; 162.5; 37.5), F (4.233; 141.3; 37.5), G (55; -162.5; 37.5), H (-253; 
162.5; 37.5), I (-308; 162.5; 37.5), J (198; 162.5; 37.5), K (253; 217.5; 
37.5), L (-253; -217.5; 37.5), M (253; -217.5; 37.5), N (0; 217.5; 37.5), O 
(0; -217.5; 37.5), P (150; 200; 37.5), Q (-150; 200; 37.5), R (150; -200; 
37.5), S (-150; -200; 37.5) dan T (-55; 162.5; 37.5). 
 
 




Gambar 4.5 Kurva Magnetisasi pada titik A (-198; 162.5; 37.5). 
 
 Kurva magnetisasi pada titik A (-198; 162.5; 37.5) ditunjukkan 
pada gambar 4.5. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -0.029 (V.s/m2); Bmax = 0.029 (V.s/m2); Hmin = -
100.68 A/m; Hmax = 100.68 A/m. Sedangkan pada inti transformator 
dengan cara potong B didapatkan nilai Bmin = -0.0112 (V.s/m2); Bmax = 
0.0112 (V.s/m2); Hmin = -46.125 A/m; Hmax = 46.125 A/m. Pada inti 
transformator dengan cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun 
hingga mencapai nilai Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai 
Bmax pada inti transformator dengan cara potong A lebih besar 
dibandingkan inti transformator dengan cara potong B. Hal yang sama 
terjadi dengan nilai H. Sehingga pada titik A (-198; 162.5; 37.5), inti 
transformator dengan cara potong A lebih baik dikarenakan fluks totalnya 
lebih banyak. 
Kurva magnetisasi pada titik B (-253; 217.5; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.6. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -0.85 (V.s/m2); Bmax = 0.85 (V.s/m2); Hmin = -876 
A/m; Hmax = 876 A/m. Sedangkan pada inti transformator dengan cara 
potong B didapatkan nilai Bmin = -0.97 (V.s/m2); Bmax = 0.97 (V.s/m2); 
Hmin = -975.6 A/m; Hmax = 975.6 A/m. Pada inti transformator dengan 
cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga mencapai nilai 
Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax pada inti 
transformator dengan cara potong A lebih kecil dibandingkan inti 











 Inti transformator dengan cara potong A
 Inti transformator dengan cara potong B
20 
 
H. Sehingga pada titik B (-253; 217.5; 37.5), inti transformator dengan 
cara potong B lebih baik dikarenakan fluks totalnya lebih banyak. 
Kurva magnetisasi pada titik C (-308; 272.5; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.7. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -0.0009 (V.s/m2); Bmax = 0.0009 (V.s/m2); Hmin = 
-2 A/m; Hmax = 2 A/m. Sedangkan pada inti transformator dengan cara 
potong B didapatkan nilai Bmin = -0.27 (T/m2); Bmax = 0.27 (T/m2); Hmin = 
-312.77 A/m; Hmax = 312.77 A/m. Pada inti transformator dengan cara 
potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga mencapai nilai Bmin. 
Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax pada inti 
transformator dengan cara potong A lebih kecil dibandingkan inti 
transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan nilai 
H. Sehingga pada titik C (-308; 272.5; 37.5), inti transfomator dengan 
cara potong B lebih baik dikarenakan fluks totalnya lebih banyak. 








 Inti transformator dengan cara potong A




Gambar 4.7 Kurva Magnetisasi pada titik C (-308; 272.5; 37.5). 
Gambar 4.8 Kurva Magnetisasi pada titik D (0.0; 162.5; 37.5). 
 
Kurva magnetisasi pada titik D (0.0; 162.5; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.8. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -0. 322 (V.s/m2); Bmax = 0.322 (V.s/m2); Hmin = -
336.28 A/m; Hmax = 336.28 A/m. Sedangkan pada inti transformator B 
didapatkan nilai Bmin = -0.00824 (V.s/m2); Bmax = 0.00824 (V.s/m2); Hmin 
= -18.95 A/m; Hmax = 18.95 A/m. Pada inti transformator dengan cara 
potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga mencapai nilai Bmin. 
Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax pada inti 
transformator dengan cara potong A lebih besar dibandingkan inti 
transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan nilai 
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D (0.0; 162.5; 37.5), inti transformator dengan cara potong A lebih baik 
dikarenakan fluks totalnya lebih banyak. 
Kurva magnetisasi pada titik E (40; 162.5; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.9. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -0.2875 (T/m2); Bmax = 0.2785 (V.s/m2); Hmin = -
1074 A/m; Hmax = 1074 A/m. Sedangkan pada inti transformator dengan 
cara potong B didapatkan nilai Bmin = -0.0044 (V.s/m2); Bmax = 0.0044 
(V.s/m2); Hmin = -10.95 A/m; Hmax = 10.95 A/m. Pada inti transformator 
dengan cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga 
mencapai nilai Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax 
pada inti transformator dengan cara potong A lebih besar dibandingkan 
nilai Bmax pada inti transformator dengan cara potong B. Hal yang sama 
terjadi dengan nilai H. Sehingga pada titik E (40; 162.5; 37.5), inti 
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Gambar 4.10 Kurva Magnetisasi pada titik F (4.233; 141.3; 37.5). 
 
Gambar 4.11 Kurva Magnetisasi pada titik G (55; -162.5; 37.5). 
 
 Kurva magnetisasi pada titik F (4.233; 141.3; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.10. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -0.13 (V.s/m2); Bmax = 0.13 (V.s/m2); Hmin = -218 
A/m; Hmax = 218 A/m. Sedangkan pada inti transformator dengan cara 
potong B didapatkan nilai Bmin = -0.046 (V.s/m2); Bmax = 0.046 (V.s/m2); 
Hmin = -82.04 A/m; Hmax = 82.04 A/m. Pada inti transformator dengan 
cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga mencapai nilai 
Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax pada inti 
transformator dengan cara potong A lebih besar dibandingkan inti 
transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan nilai 
H. Sehingga pada titik F (4.233; 141.3; 37.5), inti transfomator dengan 
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Kurva magnetisasi pada titik G (55; -162.5; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.11. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -1.68 (V.s/m2); Bmax = 1.68 (V.s/m2); Hmin = -
9012.87 A/m; Hmax = 9012.87 A/m. Sedangkan pada inti transformator 
dengan cara potong B didapatkan nilai Bmin = -1.4428 (V.s/m2); Bmax = 
1.4428 (V.s/m2); Hmin = -2168.59 A/m; Hmax = 2168.59 A/m. Pada inti 
transformator dengan cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun 
hingga mencapai nilai Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai 
Bmax pada inti transformator dengan cara potong A lebih kecil 
dibandingkan inti transformator dengan cara potong B. Hal yang sama 
terjadi dengan nilai H. Sehingga pada titik G (55; -162.5; 37.5), inti 
transfomator dengan cara potong B lebih baik dikarenakan fluks totalnya 
lebih banyak. 
Kurva magnetisasi pada titik H (-253; 162.5; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.12. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -0.326 (V.s/m2); Bmax = 0.326 (V.s/m2); Hmin = -
676 A/m; Hmax = 676 A/m. Sedangkan pada inti transformator dengan 
cara potong B didapatkan nilai Bmin = -0.0288 (V.s/m2); Bmax = 0.0288 
(V.s/m2); Hmin = -43.66 A/m; Hmax = 43.66 A/m. Pada inti transformator 
dengan cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga 
mencapai nilai Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax 
pada inti transformator dengan cara potong A lebih besar dibandingkan 
inti transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan 
nilai H. Sehingga pada titik H (-253; 162.5; 37.5), inti transfomator 
dengan cara potong A lebih baik dikarenakan fluks totalnya lebih banyak. 
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Kurva magnetisasi pada titik I (-308; 162.5; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.13. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -0.00164 (V.s/m2); Bmax = 0.00164 (V.s/m2); Hmin 
= -2.134 A/m; Hmax = 2.134 A/m. Sedangkan pada inti transformator 
dengan cara potong B didapatkan nilai Bmin = -0.0097 (V.s/m2); Bmax = 
0.0097 (V.s/m2); Hmin = -17.4 A/m; Hmax = 17.4 A/m. Pada inti 
transformator dengan cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun 
hingga mencapai nilai Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai 
Bmax pada inti transformator dengan cara potong A lebih kecil 
dibandingkan inti transformator dengan cara potong B. Hal yang sama 
terjadi dengan nilai H. Sehingga pada titik I (-308; 162.5; 37.5), inti 
transfomator dengan cara potong B lebih baik dikarenakan fluks totalnya 
lebih banyak. 
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Gambar 4.14 Kurva Magnetisasi pada titik J (198; 162.5; 37.5). 
 
Kurva magnetisasi pada titik J (198; 162.5; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.14. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -1.498 (V.s/m2); Bmax = 1.498 (V.s/m2); Hmin = -
2674.6 A/m; Hmax = 2674.6 A/m. Sedangkan pada inti transformator 
dengan cara potong B didapatkan nilai Bmin = -0.08 (V.s/m2); Bmax = 0.08 
(V.s/m2); Hmin = -122.2 A/m; Hmax = 122.2 A/m. Pada inti transformator 
dengan cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga 
mencapai nilai Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax 
pada inti transformator dengan cara potong A lebih besar dibandingkan 
inti transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan 
nilai H. Sehingga pada titik J (198; 162.5; 37.5), inti transfomator dengan 
cara potong A lebih baik dikarenakan fluks totalnya lebih banyak. 
Kurva magnetisasi pada titik K (253; 217.5; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.15. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -0.816 (V.s/m2); Bmax = 0.816 (V.s/m2); Hmin = -
824.6 A/m; Hmax = 824.6 A/m. Sedangkan pada inti transformator dengan 
cara potong B didapatkan nilai Bmin = -1.06 (V.s/m2); Bmax = 1.06 
(V.s/m2); Hmin = -1268.5 A/m; Hmax = 1268.5 A/m. Pada inti transformator 
dengan cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga 
mencapai nilai Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax 
pada inti transformator dengan cara potong A lebih kecil dibandingkan 
inti transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan 
nilai H. Sehingga pada titik K (253; 217.5; 37.5), inti transfomator dengan 
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Gambar 4.15 Kurva Magnetisasi pada titik K (253; 217.5; 37.5). 
 Gambar 4.16 Kurva Magnetisasi pada titik L (-253; -217.5; 37.5). 
 
Kurva magnetisasi pada titik L (-253; -217.5; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.16. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -0.86 (V.s/m2); Bmax = 0.86 (V.s/m2); Hmin = -888.8 
A/m; Hmax = 888.8 A/m. Sedangkan pada inti transformator dengan cara 
potong B didapatkan nilai Bmin = -0.96 (V.s/m2); Bmax = 0.96 (V.s/m2); 
Hmin = -971.36 A/m; Hmax = 971.36 A/m. Pada inti transformator dengan 
cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga mencapai nilai 
Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax pada inti 
transformator dengan cara potong A lebih kecil dibandingkan inti 
transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan nilai 
H. Sehingga pada titik L (-253; -217.5; 37.5), inti transfomator dengan 
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Gambar 4.17 Kurva Magnetisasi pada titik M (253; -217.5; 37.5). 
 
Kurva magnetisasi pada titik M (253; -217.5; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.17. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -0.9 (V.s/m2); Bmax = 0.9 (V.s/m2); Hmin = -938.6 
A/m; Hmax = 938.6 A/m. Sedangkan pada inti transformator dengan cara 
potong B didapatkan nilai Bmin = -1.03 (V.s/m2); Bmax = 1.03 (V.s/m2); 
Hmin = -1039 A/m; Hmax = 1039 A/m. Pada inti transformator dengan cara 
potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga mencapai nilai Bmin. 
Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax pada inti 
transformator dengan cara potong A lebih kecil dibandingkan inti 
transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan nilai 
H. Sehingga pada titik M (253; -217.5; 37.5), inti transfomator dengan 
cara potong B lebih baik dikarenakan fluks totalnya lebih banyak.  
Kurva magnetisasi pada titik N (0; 217.5; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.18. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -1.33 (V.s/m2); Bmax = 1.33 (V.s/m2); Hmin = -
1709.8 A/m; Hmax = 1709.8 A/m. Sedangkan pada inti transformator 
dengan cara potong B didapatkan nilai Bmin = -0.98 (V.s/m2); Bmax = 0.98 
(V.s/m2); Hmin = -1053.5 A/m; Hmax = 1053.5 A/m. Pada inti transformator 
dengan cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga 
mencapai nilai Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax 
pada inti transformator dengan cara potong A lebih besar dibandingkan 
inti transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan 
nilai H. Sehingga pada titik N (0; 217.5; 37.5), inti transfomator dengan 
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Gambar 4.18 Kurva Magnetisasi pada titik N (0; 217.5; 37.5). 
Gambar 4.19 Kurva Magnetisasi pada titik O (0; -217.5; 37.5). 
 
Kurva magnetisasi pada titik O (0; -217.5; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.19. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -1.3 (V.s/m2); Bmax = 1.3 (V.s/m2); Hmin = -1603.2 
A/m; Hmax = 1603.2 A/m. Sedangkan pada inti transformator dengan cara 
potong B didapatkan nilai Bmin = -1.38 (V.s/m2); Bmax = 1.38 (V.s/m2); 
Hmin = -1908.7 A/m; Hmax = 1908.7 A/m. Pada inti transformator dengan 
cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga mencapai nilai 
Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax pada inti 
transformator dengan cara potong A lebih kecil dibandingkan inti 
transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan nilai 
H. Sehingga pada titik O (0; -217.5; 37.5), inti transfomator dengan cara 
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Kurva magnetisasi pada titik P (150; 200; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.20. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -1.45 (V.s/m2); Bmax = 1.45 (V.s/m2); Hmin = -
2226.8 A/m; Hmax = 2226.8 A/m. Sedangkan pada inti transformator 
dengan cara potong B didapatkan nilai Bmin = -1.43 (V.s/m2); Bmax = 1.43 
(V.s/m2); Hmin = -2076.9 A/m; Hmax = 2076.9 A/m. Pada inti transformator 
dengan cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga 
mencapai nilai Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax 
pada inti transformator dengan cara potong A lebih besar dibandingkan 
inti transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan 
nilai H. Sehingga pada titik P (150; 200; 37.5), inti transfomator dengan 
cara potong A lebih baik dikarenakan fluks totalnya lebih banyak. 
Gambar 4.20 Kurva Magnetisasi pada titik P (150; 200; 37.5). 
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 Gambar 4.22 Kurva Magnetisasi pada titik R (150; -200; 37.5). 
 
Kurva magnetisasi pada titik Q (-150; 200; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.21. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -1.58 (V.s/m2); Bmax = 1.58 (V.s/m2); Hmin = -3579 
A/m; Hmax = 3579 A/m. Sedangkan pada inti transformator dengan cara 
potong B didapatkan nilai Bmin = -1.56 (V.s/m2); Bmax = 1.56 (V.s/m2); 
Hmin = -3349 A/m; Hmax = 3349 A/m. Pada inti transformator dengan cara 
potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga mencapai nilai Bmin. 
Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax pada inti 
transformator dengan cara potong A lebih besar dibandingkan inti 
transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan nilai 
H. Sehingga pada titik Q (-150; 200; 37.5), inti transfomator dengan cara 
potong A lebih baik dikarenakan fluks totalnya lebih banyak. 
Kurva magnetisasi pada titik R (150; -200; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.22. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -1.45 (V.s/m2); Bmax = 1.45 (V.s/m2); Hmin = -2228 
A/m; Hmax = 2228 A/m. Sedangkan pada inti transformator dengan cara 
potong B didapatkan nilai Bmin = -1.43 (V.s/m2); Bmax = 1.43 (V.s/m2); 
Hmin = -2083 A/m; Hmax = 2083 A/m. Pada inti transformator dengan cara 
potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga mencapai nilai Bmin. 
Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax pada inti 
transformator dengan cara potong A lebih besar dibandingkan inti 
transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan nilai 
H. Sehingga pada titik R (150; -200; 37.5), inti transfomator dengan cara 
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Kurva magnetisasi pada titik S (-150; -200; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.23. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -1.58 (V.s/m2); Bmax = 1.58 (V.s/m2); Hmin = -
3569.8 A/m; Hmax = 3569.8 A/m. Sedangkan pada inti transformator 
dengan cara potong B didapatkan nilai Bmin = -1.6 (V.s/m2); Bmax = 1.6 
(V.s/m2); Hmin = -3794 A/m; Hmax = 3794 A/m. Pada inti transformator 
dengan cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga 
mencapai nilai Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax 
pada inti transformator dengan cara potong A lebih kecil dibandingkan 
inti transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan 
nilai H. Sehingga pada titik S (-150; -200; 37.5), inti transfomator dengan 
cara potong A lebih baik dikarenakan fluks totalnya lebih banyak. 
Gambar 4.23 Kurva Magnetisasi pada titik S (-150; -200; 37.5). 
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Kurva magnetisasi pada titik T (-55; 162.5; 37.5) dapat dilihat 
pada gambar 4.24. Pada inti transformator dengan cara potong A 
didapatkan nilai Bmin = -0.136 (V.s/m2); Bmax = 0.136 (V.s/m2); Hmin = -
1005 A/m; Hmax = 1005 A/m. Sedangkan pada inti transformator dengan 
cara potong B didapatkan nilai Bmin = -0.0435 (V.s/m2); Bmax = 0.0435 
(V.s/m2); Hmin = -127.8 A/m; Hmax = 127.8 A/m. Pada inti transformator 
dengan cara potong A dan B, setelah mencapai Bmax turun hingga 
mencapai nilai Bmin. Nilai Bmax = Bmin, tetapi berlawanan arah. Nilai Bmax 
pada inti transformator dengan cara potong A lebih besar dibandingkan 
inti transformator dengan cara potong B. Hal yang sama terjadi dengan 
nilai H. Sehingga pada titik T (-55; 162.5; 37.5), inti transfomator dengan 
cara potong A lebih baik dikarenakan fluks totalnya lebih banyak. 
Jika dilihat berdasarkan data di atas, nilai B dan H terbesar pada 
inti transformator dengan cara potong A berada di titik G (55; -162.5; 0). 
Sedangkan nilai B dan H terkecil berada di titik C (-308; 272.5; 37.5).  
Sedangkan pada inti transformator dengan cara potong B, nilai 
B dan H terbesar pada berada di titik G (55; -162.5; 0). Sedangkan nilai 
B dan H terkecil berada di titik I (-308; 162.5; 37.5). 
 
 
Gambar 4.25 Perbandingan Kurva Magnetisasi antar titik pada inti 
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Tabel 4.1 Perbandingan nilai kerapatan fluks magnet. 
Titik yang diamati 







A (-198; 162.5; 37.5) 0.029 0.01123 0.03 
B (-253; 217.5; 37.5) 0.85 0.97 0.8 
C (-308; 272.5; 37.5) 0.0009  0.27 0.00022 
D (0.0; 162.5; 37.5) 0.322  0.00824  0.232 
E (40; 162.5; 37.5) 0.2785 0.0044 0.5 
F (4.233; 141.3; 37.5) 0.1326 0.0458 0.126 
G (55; -162.5; 37.5) 1.68 1.4428 0.04 
H (-253; 162.5; 37.5) 0.326 0.0288 0.333 
I (-308; 162.5; 37.5) 0.00164 0.00968 0.0016 
J (198; 162.5; 37.5) 1.498 0.08 0.042 
K (253; 217.5; 37.5) 0.816 1.06 0.77 
L (-253; -217.5; 37.5)  0.863 0.96 0.833 
M (253; -217.5; 37.5) 0.9 1.028 0.8 
N (0; 217.5; 37.5) 1.33 0.98 1.29 
O (0; -217.5; 37.5) 1.3 1.388 1.28 
P (150; 200; 37.5) 1.45 1.43 1.448 
Q (-150; 200; 37.5) 1.58 1.56 1.58 
R (150; -200; 37.5) 1.45 1.43 1.449 
S (-150; -200; 37.5) 1.58 1.6 1.568 
T (-55; 162.5; 37.5) 0.136 0.04356 0.48 
 
Gambar 4.26 Perbandingan Kurva Magnetisasi antar titik pada inti 
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4.3 Pengaruh Cara Pemotongan Inti Transformator 
dengan Nilai Puncak Pada Inrush Current 
Pada titik A (-198; 162.5; 37.5) dengan factor daya sebesar 1. 
Pada inti transformator dengan menggunakan cara potong A, didapatkan 
nilai BN sebesar 0.0101 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 0.029 (V.s/m2). Nilai 
BR sebesar 0.035 (V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
√2 𝑉𝑚
√(𝜔. 𝐿)2 + 𝑅2
(












𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 2.594 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.34 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 0.34 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.0116 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
0.0112 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.000148 (V.s/m2). Sehingga sesuai 
dengan persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 2.7 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.138 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 0.138 A. 
Pada titik B (-253; 217.5; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00239 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 0.85 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.000375 




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(−353.49) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −46.66 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 46.66 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00233 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
0.97 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.04 (V.s/m2). Sehingga sesuai dengan 
persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−397.142) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −52.4 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 52.4 A. 
Pada titik C (-308; 272.5; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00239 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 0.0009 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 1.225x10-5 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(1.628) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.215 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 0.215 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00233 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
0.27 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.0097165 (V.s/m2). Sehingga sesuai 
dengan persamaan (3.5): 
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𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−109.71) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −14.48 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 14.48 A. 
Pada titik D (0.0; 162.5; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.0062 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 0.322 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.006638 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(−48.86) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −6.45 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 6.45 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00605 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
0.00824 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.00845 (V.s/m2). Sehingga sesuai 
dengan persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (2.0347) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.268 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 0.268 A. 
Pada titik E (40; 162.5; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00814 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 0.2785 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.00065 




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(−32.13) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −4.24 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 4.24 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00791 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
0.0044 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.00269 (V.s/m2). Sehingga sesuai 
dengan persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (1.78) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.235 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 0.235 A. 
Pada titik F (4.233; 141.3; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00431 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 0.13 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.002 (V.s/m2). 
Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(−27.69) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −3.65 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 3.65 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00419 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
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0.00211 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.0458 (V.s/m2). Sehingga sesuai 
dengan persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−8.42) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −1.11 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 1.11 A. 
Pada titik G (55; -162.5; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.0101 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 1.68 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.00164 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(−164.174) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −21.6 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 21.67 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00977 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
1.4428 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.00488 (V.s/m2). Sehingga sesuai 
dengan persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−145.177) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −19.16 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 19.16 A. 
Pada titik H (-253; 162.5; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00622 
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(V.s/m2). Nilai BS sebesar 0.326 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.002 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(−50.09) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −6.6 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 6.6 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00605 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
0.0288 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.002134 (V.s/m2). Sehingga sesuai 
dengan persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−2.4) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −0.3 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 0.3 A. 
Pada titik I (-308; 162.5; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00431 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 0.00164 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.00005 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(1.63) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.215 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 0.215 A. 
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Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00419 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
0.00968 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.000175 (V.s/m2). Sehingga sesuai 
dengan persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−0.268) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −0.035 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 0.035 A. 
Pada titik J (198; 162.5; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00814 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 1.498 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.0065 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−34.026) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −4.49 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 4.49 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00791 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
0.08 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.00843 (V.s/m2). Sehingga sesuai dengan 
persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 0.35 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.046 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 0.046 A. 
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Pada titik K (253; 217.5; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00239 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 0.816 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.0138 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(−12.98) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −1.7 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 1.7 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00233 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
1.06 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.02 (V.s/m2). Sehingga sesuai dengan 
persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−18.8) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −2.48 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 2.48 A. 
Pada titik L (-253; -217.5; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00239 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 0.86 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.0357 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(−17.79) 
 




Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 2.34 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00233 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
0.96 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.04 (V.s/m2). Sehingga sesuai dengan 
persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−18.9) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −2.49 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 2.49 A. 
Pada titik M (253; -217.5; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00239 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 0.9 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.01362 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(−368.87) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −48.69 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 48.69 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00233 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
1.03 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.01422 (V.s/m2). Sehingga sesuai dengan 
persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−433.957) 
 




Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 57.28 A. 
Pada titik N (0; 217.5; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00239 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 1.33 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.00732 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(−551.423) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −72.78 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 72.78 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00233 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
0.98 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.0008 (V.s/m2). Sehingga sesuai dengan 
persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−418.258) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −55.21 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 55.21 A. 
Pada titik O (0; -217.5; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00239 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 1.3 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.004 (V.s/m2). 
Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(−540.26) 
 




Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 71.3 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00233 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
1.38 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.00257 (V.s/m2). Sehingga sesuai dengan 
persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−589.17) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −77.77 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 77.77 A. 
Pada titik P (150; 200; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00431 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 1.45 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.0414 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−324.8) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −42.87 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 42.87 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00419 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
1.43 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.0434 (V.s/m2). Sehingga sesuai dengan 
persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−328.9) 
 




Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 43.4 A. 
Pada titik Q (-150; 200; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00431 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 1.58 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.05355 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(−352) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −46.4 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 46.4 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00419 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
1.56 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.05 (V.s/m2). Sehingga sesuai dengan 
persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−358.38) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −47.3 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 47.3 A. 
Pada titik R (150; -200; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00431 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 1.45 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.04165 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(








𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −42.868 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 42.868 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00419 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
1.43 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.044 (V.s/m2). Sehingga sesuai dengan 
persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−328.78) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −43.4 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 43.4 A. 
Pada titik S (-150; -200; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00431 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 1.58 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.05368 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(−352) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −1439 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 46.4 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00419 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
1.6 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.05258 (V.s/m2). Sehingga sesuai dengan 
persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(








𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −48.48 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 48.48 A. 
Pada titik T (-55; 162.5; 37.5). Pada inti transformator dengan 
menggunakan cara potong A, didapatkan nilai BN sebesar 0.00814 
(V.s/m2). Nilai BS sebesar 0.136 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.00932 
(V.s/m2). Sehingga sesuai dengan persamaan (3.5): 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥(−13.56) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −1.79 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 1.79 A. 
Sedangkan pada inti transformator dengan menggunakan cara 
potong B, didapatkan nilai BN sebesar 0.00791 (V.s/m2). Nilai BS sebesar 
0.0435 (V.s/m2). Nilai BR sebesar 0.003 (V.s/m2). Sehingga sesuai dengan 
persamaan (3.5): 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
(√2  𝑥 2624.32)√2 
39762.4
(




𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  0.132 𝑥 (−3.12) 
 
𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 =  −0.4 A 
 
Maka didapatkan nilai │ipeak│ = 0.4 A. 
Dari tabel 4.1, didapatkan bahwa nilai ipeak pada inti 
transformator dengan cara potong A lebih besar dibandingkan pada inti 
transformator dengan cara potong B. Hal tersebut terjadi di beberapa titik, 
yaitu A (-198; 162.5; 37.5), D (0.0; 162.5; 37.5), E (40; 162.5; 37.5),  H 
(-253; 162.5; 37.5), I (-308; 162.5; 37.5), J (198; 162.5; 37.5), N (0; 217.5; 
37.5), dan T (-55; 162.5; 37.5). Sedangkan pada titik-titik yang lain, nilai 
ipeak pada inti transformator dengan cara potong A lebih kecil 
dibandingkan pada inti transformator dengan cara potong B. Pada inti 
transformator dengan cara potong A didapatkan ipeak terbesar pada titik N 
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(0; 217.5; 37.5) sebesar 72.78 A. Pada inti transformator dengan cara 
potong B didapatkan ipeak pada titik O (0; -217.5; 37.5) sebesar 72.77 A. 
Sesuai dengan persamaan (2.4), maka arus eksitasi pada inti transformator 
adalah: 












𝑰∅ = (2.89 −  1.515) A 
𝑰∅ =  1.375 A 
Jika dibandingkan dengan nilai puncak dari inrush current, maka nilai 



























Tabel 4.2 Perbandingan nilai puncak pada inrush current. 
Titik yang diamati 







A (-198; 162.5; 37.5) 0.34 A 0.138 A 0.22 A 
B (-253; 217.5; 37.5) 46.66 A 52.4 A 23.25 A 
C (-308; 272.5; 37.5) 0.215 A 14.48 A 0.25 A 
D (0.0; 162.5; 37.5) 6.45 A 0.268 A 4.54 A 
E (40; 162.5; 37.5) 4.24 A 0.235 A 7.6 A 
F (4.233; 141.3; 37.5) 3.65 A 1.11 A 1.359 A 
G (55; -162.5; 37.5) 21.6 A 19.16 A 0.46 A 
H (-253; 162.5; 37.5) 6.6 A 0.3 A 6.34 A 
I (-308; 162.5; 37.5) 0.215 A 0.035 A 0.229 A 
J (198; 162.5; 37.5) 4.49 A 0.046 A 0.04 A 
K (253; 217.5; 37.5) 1.7 A 2.48 A 22.87 A 
L (-253; -217.5; 37.5) 2.34 A 2.49 A 24.1 A 
M (253; -217.5; 37.5) 48.69 A 57.28 A 23.71 A 
N (0; 217.5; 37.5) 72.78 A 55.21 A 38.97 A 
O (0; -217.5; 37.5) 71.3 A 77.77 A 38.71 A 
P (150; 200; 37.5) 42.87 A 43.4 A 29.48 A 
Q (-150; 200; 37.5) 46.4 A 47.3 A 32.03 A 
R (150; -200; 37.5) 42.868 A 43.4 A 29.47 A 
S (-150; -200; 37.5) 46.4 A 48.48 A 31.66 A 









Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari studi tentang 
pengaruh cara pemotongan inti transformator terhadap kurva magnetisasi 
dan inrush current adalah sebagai berikut: 
1. Pada transformator, fluks magnet dibangkitkan oleh 
magnetomotiveforce. Magnetomotiveforce bergerak pada inti 
transformator. Cara pemotongan inti transformator yang 
berbeda, menyebabkan perbedaan bentuk lintasan gerak dari 
magnetomotiveforce. Sehingga cara pemotongan inti 
transformator yang berbeda, akan menghasilkan bentuk kurva 
magnetisasi dan nilai inrush current yang tidak sama. 
2. Pada inti transformator dengan cara potong A dan B, terjadi 
fenomena menarik pada kurva magnetisasi. Kurva magnetisasi 
di titik-titik yang diamati mempunyai nilai Bmax dan Bmin yang 
sama. Nilai Bmax dan Hmax pada inti transformator dengan cara 
potong A lebih besar dibandingkan inti transformator dengan 
cara potong B. Akan tetapi nilai puncak dari inrush current pada 
inti transformator dengan cara potong A lebih kecil jika 
dibandingkan dengan inti transformator dengan cara potong B. 
3. Pada inti transformator dengan cara potong A, besarnya nilai 
puncak dari inrush current yang terbesar adalah 72.78 A. Pada 
inti transformator dengan cara potong B, besarnya nilai puncak 
dari inrush current yang terbesar adalah 77.77 A. Nilai-nilai 
tersebut sangat tinggi jika dibandingkan dengan nilai arus 
eksitasi sebesar 1.375 A.  
 
5.2 Penelitian Selanjutnya 
Untuk validasi, perlu dilakukan pengujian tentang pengaruh cara 
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